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F7.2.3 Sprawozdanie
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Laboratorium Badania WodY
ul. Rawska 2-4,8z-3oo Elbląg, te|.797 oo3z9o-291, www.epwik.com.pl

RAPORT ZBLDAN NR 2434t2023

Klient: Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o., osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork

Numer zlecenia: 325/212023

Badany obiektx: próbka wody

Cel badania*: potrzeby własne

Miejsce pobrania*: Narusa L5

Próbka pobrana i dostarczona przez: z|eceniodawcę - p. Bogdan Stawiński (zaŚwiadczenie nr 58/06 wsSE w olsztynie)

Stan próbki: prawidłowy

Data wykonania badania: ll'14.09.2023

Data wystawienia rapońu: t5,09.2023

Nr próbki z 434

Data pobrania próbki* 11.09.2023

Data dostarczenia próbki 11.09.2023

Punkt pobrania próbki* kran czerpalny

Rodzaj wody* woda do spożycia przez|udzi

Rodzaj próbki jednorazowa

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Status
metody

Badana cecha / metoda Dokument odniesienia
Jednostka

miary
Wynik

wartość parametryczna
dla wody pźeznaczonej do społcia pŹez

ludzi wg Rozp. M.Z'
z dt.07.12.2011r. Dz.A. 2017 por. 2294

R Bakterie grupy coli
Metoda fi ltracji membranowej

PN-EN ISO 9308-I :f01, 4 -12
+AI:f017-04

jtk/100m1 0 0

R Eschęrichia coli
Metoda fi ltracj i membranowej

PN-EN ISO 93 08-I :201 4 -12
+AI:f017 -04

jtk/100m1 0 0

R Enterokoki
Metoda fi ltracj i membranowej

PN-EN ISO 7899-f:2004 jtk/100m1 0 0

R
ogólna liczba mikroorganizmów
w22"C
Metoda posiewu wgtębnego

PN-EN ISO 6222:f004 jtk/lml 3

Bez nieprawidłowych zfrian. za|e.a się' aby
nie przekaczała: 100jtVml w wodzie

wprowadzanej do sieci. 200 jtk-/ml w kranie
' u konsumenta.
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Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2.4,B2-3oo Elbląg, te|.797 oo3 290.291, www.epwik.com.pl

p.o. . poniżej oznacza|ności
R - metoda referencyjna określona w Rozp. Ministra Zdrowiaz dnia07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).
N - mętoda, dla której nie określono charakterystyki zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowi a z dnia 07 grudnia2O17 r. (Dz. U. 2017 poz. ff94).
Wz-NormawycofanaprzezPolskiKomitetNorma|izacyjny,potwierdzonawLaboratorium,jakowłaściwado oznaczuiaparametru
xlnformacje podule przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki nie pobianej przez pracownika
Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w E|b|ągu system jakości wykonywanych badań
(decyzj a nr HK.90 1 1.5.2023.AW.4 z dnia 27 .03.2023 r.)
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RAPORT ZBADAN NR 2434/2023
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Status
metody Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jednostka

miary Wynik
Wartość parametryczna

dla wody pEeznaczonej do spożycia pftez
ludzi wg Rozp. M.Z.

z dn.07.12.2017r. Dr.A. 2017 Doz. 2294

R
MętnośÓ
Zakres (0,10-100)
Metoda nęfelometrvczna

PN-EN ISO
7027-l:2016-09 NTU 0,17

Akceptowalna przez konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian. Za|ecany zakes

waności do l'0 NTU

R
Barwa
Zakres (5-100)
Metoda spektrofotometrvczna

PN-EN ISO 7887:f012
+Ap1:2015-06 mg/l Pt p.o.<5

Akceptowalna przez konsumentów i bez
nieprawidłowych fmian' Pożądila wanosc

w kranie konsumenta
do l5 mpPt/I.

NWz
Zapach
Zalc es (ro dzaj, intensyr,rnośó 0-5)
Metoda orsanoleotvczna

PN-72/C-04557 z0
brak zapachu

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian.

NWz
Smak
Zakr es (r o daj, intensyr'rnośÓ 0.5)
Metoda organolepfuczna

PN-72iC-045s7 z0
brak smaku

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian.

R
pH
Zakres (4,0-10,0)
Metoda potenci omętrvcZna

PN-EN ISO 10523:2012 7,1
w temp.20,0 "C

65-q5

R
Przewodnośó elektr. właściwa
Zakres (147-5000)
Mętoda konduktometrvczna

PN-EN 27888:1999 pS/cm 65s
w temp. 25oC

2500

Raport z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może byó powielany inaczej, jak tylko w całości' Wyniki dotyczą *ytąó"ni. ouo*y.t' oti.tto*.
KONIEC RAPORTU
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