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Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4,82.3oo Elbląg, te|.797 oo3 290-291, www.epwik.com.pl

RAPORT ZBADAN NR 243612023

Klięnt: Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o., osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork
Numer zlęcenial. 325lz|2023

Badany obiekt*: próbka wody

Cel badaniax: potrzeby własne

Miejsce pobrania*: Krzywiec 2

Próbka pobrana i dostarczona przez: z|eceniodawcę - p. Bogdan Stawiński (zaświadczenie nr 58/06 WSSE w olsztynie)
Stan próbki: prawidłowy

Data wykonania badania: 1l-14.09.2023

Data wystawienia raportu: 15.09.2023
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Nr próbki z 436
Data pobrania próbki* tr.09.2023

Data dostarczenia oróbki Lt.09.2023
Punkt pobrania próbki* kran czerpalny

Rodzai wodvx woda do spożycia przez|udzi
Rodzaj próbki jednorazowa

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Status
metody Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jednostka

miary Wynik
Wartość paiametryczna

dla wody pzeznaczonej do spoźycia pnez
Iudzi wg Rorp. M,Z.

f dt.07.12.2017r. Dz.U. 2011 ooz. 2294

R Bakterie grupy coli
Metoda fi ltracj i membranowej

PN-EN ISO 9308-1.,2014-12
+Al:f017-04 jtV100ml 0 0

R Escherichia coli
Metoda fi ltracj i membranowej

PN-EN ISO 9308-I:2014-12
+Al:2017-04 jtk/100m1 0 0

R Enterokoki
MetÓda fi ltracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 jtlVl00ml 0 0

R
ogólna liczba mikroorganizmÓw
w 22'C
Metoda posiewu wgłębnego

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml 19
Bez nieprawidłowych zmian' Zaleca się, aby

nie przekraczala: I 00 jtvml w wodzie
uprowadzanej do sieci:200jtkiml w kranie

u konsumenta.
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K-metodaretęrencyjnaokreślonawRozp.MinistraZdrowi.
N - metoda, dla kóĘ nie określono charakterystyki zgodnie zRozp.Ministra Zdrowi a z dnial7 grudnia1lll r.Wz -Norma wy."fń p; P:1",ili'iiiltr':ffilH,?::#i:,: ,y#:#ill''Ji?"T"}ffi'*:,Tru't'j ?,,^,L,"|Y*!;,?:;::#"#*,*Informacje podane przez K|ienta. Laboratorium nie pońi.odpowiedzialności zaetap |ourania i transportu próbki nie pobranej przez pracownikaLaboratorium oraz za informacje podane przez Klienia.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony 
-q1ryz |PIs w E|b|ągu system jakości tykonywanych badań(decyzja nr HK.9011.5.2023.AW.4 z dni^27-.03.2023 r-)l

RAPoRT ZBADAŃ Nn z436/2023
BADANIA FIZ\'KOCHENI ICZNE

Status
metody Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jednostka

miary Wynik
Wartość parametryczna

d|a wody pE€znaczonej do społcia ptez
ludzi wg Rozp. M.Z.

z dn,07.12.2011r. Dz.Il, 2017 ooz. 2294

R
Mętnośó
Zakres (0,10-100)
Metoda nefelom ętry czna

PN-EN ISO
7027-1:2016-09 NTU 0,18

A](ceptowaIna przez konsumentów i bez
nieprawidłołych zmi an. Za|ecany za|łes

wartości do l,0 NTU

R Zakres (5-100)
Metoda spekrofotometrvczna

PN-EN ISO 7887:2012
+Ap1:2015-06 mg/l Pt 6

Akceptowalna przez konsu.mtów i b"'
nieprawidłowych zmian' Pożądana wańosc

w kanie konsumenta

- oo l) msPt/l

NWz
Zapach
Zakes (rodzaj, intensywnośó 0.5)
Metoda organoleptyczna

PN-72/C-04557 z0
brak zapachu

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian'

NWz
smaK
Zakłes (rodaj, intensyrurośó 0.5)
Metoda organoleotvczna

PN-72tC-045s7 z0
brak smaku

Akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian'

R
p11

Zakres (4,0-10,0)
Metoda potencio metrv c7.na

PN-EN ISO 10523:2012 6,9
w temp.20,3 oC

R
Przewodnośó elektr. wtaściwi
Zakes (147-5000)
Mętoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999 pS/cm s65
w temp. 25oC

2s00

R - metoda re|erenctjńi o[E|ona w Rożo. M]nI traTdrowiz z dn

Raport z badan bez pisemnej rgody Labo*
KONIEC RAPORTU
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